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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМ ПЕРЕКРЕСТКОМ 
 
Введение. Основным инструментом управления транспортными 
потоками в улично-дорожной сети (УДС) города на настоящий мо-
мент являются светофоры. Светофоры, как средство управления 
транспортным движением на перекрестках, используются уже на 
протяжении столетия без принципиальных изменений, в то время как 
растущее число АТС (автотранспортное средство) создает дорож-
ные заторы. Известно, что главными точками торможения и пере-
полнения улиц АТС являются светофорные перекрестки. Светофо-
ры настроены жестким, последовательным внутренним алгоритмом, 
никак не связанным с транспортным потоком, многократно изменя-
ющимся в течение суток. На начальных этапах внедрения светофо-
ров в УДС (в условиях незначительных транспортных потоков) не 
предполагалась задача оптимизации эффективного разъезда транс-
порта на перекрестке. Назначением светофорного объекта (СФО), 
его целевой функцией долгое время оставалось обеспечение бес-
конфликтного разъезда АТС. 
Следующим шагом улучшения светофорного регулирования (СФР) 
стало внедрение многопрограммного управления перекрестком [1]. Так, 
если определена статистическая зависимость транспортного потока от 
времени на подходах к перекрестку, то для определенных (характер-
ных) интервалов времени можно предварительно рассчитать соответ-
ствующие программы СФР, которые выбираются автоматически в за-
висимости от времен суток. Многопрограммное СФР следует рассмат-
ривать как очередной шаг на пути усовершенствования режимов СФР. 
Очевидно, что при управлении в жестком режиме нестационар-
ность движения принципиально не может отражаться на управляющих 
действиях. Реальные изменения интенсивности движения требуют 
соответствующей трансформации длительности фаз и циклов регули-
рования. При этом параметры управления должны учитывать не толь-
ко суточные изменения транспортного потока, но и случайные колеба-
ния за короткий промежуток времени, совместимые с циклом СФР. Это 
становится возможным только при употреблении принципа гибкого 
(адаптивного) регулирования, в основание которого положена обрат-
ная связь с транспортным потоком [2–4]. Такое управление реализует-
ся с помощью детекторов транспорта, которые обеспечивают автома-
тический мониторинг характеристик транспортного потока (интенсив-
ности, плотности, интервалов движения и т.д.). При этом параметры 
регулирования (длительность цикла и фаз регулирования, их очеред-
ность) автоматически рассчитываются на базе информации по реаль-
ным изменениям характеристик уличного движения. При таком подхо-
де система становится замкнутой, отпадает необходимость в предва-
рительном статистическом анализе объекта, что значительно упроща-
ет процесс управления на перекрестках. 
Таким образом, основным недостатком жестокого программного 
регулирования является отсутствие обратной связи с транспортным 
потоком, что приводит к целому ряду недостатков, в результате чего 
увеличиваются потери всех видов, включая и социальные. Практи-
чески, каждому водителю часто приходилось останавливаться перед 
КС (красным сигналом) светофора, в то время как на пересекаемой 
улице не было ни транспорта, ни пешеходов. Часто такие ситуации 
провоцируют нарушение Правил, что приводит к социальным поте-
рям, а нередко – и к аварийным. 
Адаптивное регулирование в некоторой степени уменьшает эти 
потери. Оно заключается в том, что продолжительность светофорно-
го цикла (СФЦ) или отдельных его фаз изменяется в определённых 
пределах в зависимости от транспортной нагрузки. Такое регулиро-
вание возможно при наличии обратной связи, реализуемой с помо-
щью детекторов транспорта[5], дающих информацию о некоторых 
параметрах ТП. 
 
1. Недостаточность механизмов управления транспортными 
потоками. Под управлением транспортными потоками или управле-
нием движением понимается организация потоков транспортных 
средств (трафика движения) в выделенном пространстве движения с 
целью обеспечения безопасности движения, с одной стороны, и 
оптимизации использования пространства движения, с другой сто-
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роны. Движение АТС осуществляется и регламентируется набором 
правил дорожного движения. Объектом управления является транс-
портный поток. Исполнительные механизмы, воздействующие на 
объект управления, − это светофоры. 
Методы управления транспортными потоками обеспечивают 
непосредственное влияние на транспортные потоки с целью оптими-
зации их параметров. Данные методы направлены на разделение 
транспортных потоков во времени и пространстве, формирования 
однородных по составу транспортных потоков, оптимизации ско-
ростного режима, обеспечения приоритета движения городского 
пассажирского транспорта. К наиболее эффективным относятся 
различные методы локального, магистрального и сетевого управле-
ния [6] сигналами светофоров. Методы управления транспортными 
потоками уже много лет широко используются в практике организа-
ции дорожного движения.  
Природа транспортного потока носит вероятностный характер. 
Общее желание организаторов движения - иметь управляемую си-
стему. После того как стало понятно, что ключевыми технологиями в 
управлении чем бы то ни было являются информационные техноло-
гии, сама сфера организации движения на сегодняшний момент 
наиболее активно развивается под флагом информационных техно-
логий. Тут важно заметить, что использование информационных 
технологий необходимо рассматривать уже на "статических" этапах 
организации движения (например, предписывая использование тех 
или иных стандартов на бортовую аппаратуру и аппаратуру инфра-
структурного обеспечения пространства движения. 
Укажем несколько причин суточной нестабильности плана коор-
динации. Это различное число Ni автомобилей, заполняющих улич-
но-дорожную сеть города в i-й день (недели, месяца). От плотности 
заполнения автомобилями улично-дорожной сети города зависит 
скорость движения, согласно основному закону транспортной теории 
(выше плотность – ниже скорость) [7], а, следовательно, отсюда 
идет нарушение плана координации. 
Актуальной задачей является снижение нагрузки, количества 
пробок за счет эффективного регулирования потоками автомобилей 
на перекрестках. Качественное регулирование позволяет решать ряд 
проблем: сокращение времени простоя автомобилей на перекрестке; 
уменьшение расхода топлива автомобилей; уменьшение износа 
механических частей автомобиля; сокращение вредных выбросов в 
окружающую среду, особенно в пиковые периоды. 
Многие из поставленных задач можно решить благодаря широко-
му внедрению информационных технологий в управление движением 
АТС. И следует отметить, что делается в этом направлении очень 
мало. Общество, и в частности органы городского управления счита-
ют, что потери в дорожном движении (колоссальные) неизбежны. Хотя 
это не так, и есть возможность эти потери значительно сократить. 
 
2. Анализ сложного перекрёстка и его графы. Перекрёсток в 
УДС является конфликтной зоной. Светофорное регулирование 
предназначено для поочерёдного пропуска конфликтующих участни-
ков дорожного движения (ДД). Так, на рис. 1 число конфликтующих 
участников ДД равно 16, то есть по числу транспортно-пешеходных 
потоков. Здесь имеем:  
• четыре пешеходных потока Хп={Хп1, Хп5, Хп9, Хп13}; 
• четыре транзитных транспортных потока Хтт={Хтт3, Хтт7, Хтт11, 
Хп15}; 
• четыре правоповоротных транспортных потока Хтп={Хтп2, Хтп6, 
Хтп10, Хтп14}; 




Рис. 1. Транспортные и пешеходные потоки перекрестка 
 
 
Рис. 2. Граф пешеходно-транспортных потоков 
 
Переменная Х означает число пешеходов либо транспортных 
единиц на конкретном направлении движения перекрестка. Постро-
им граф перекрёстка или граф пешеходно-транспортных потоков 
(рис. 2). Вершины графа соответствуют транспортным потокам. Две 
вершины графа соединены ребром, если соответствующие траекто-
рии движения этих потоков в зоне перекрёстка имеют точки пересе-
чения (конфликтные точки) [8]. 
Вынесение пешеходных потоков из зоны перекрёстка путём обу-
стройства подземных переходов позволяет упростить граф пеше-
ходно-транспортных потоков, резко сократить число конфликтных 
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Рис. 3. Граф транспортных потоков 
 
Среди большого разнообразия перекрестков в УДС города сле-
дует особо выделить перекрестки высокой напряженности пешеход-
но-транспортных потоков. Это, прежде всего, перекрестки, образо-
ванные пересечением нагруженных магистралей,проходящих по 
городу и связывающих транспортной коммуникацией районы города 
(рис. 4). Перекресток образуется пересечением многополосных ма-
гистралей с интенсивностью движения по каждой полосе более 1000 
авт/час в течении 12 часов в сутки. Обычно число таких перекрест-
ков в городе составляет 5−7% от общего числа регулируемых све-
тофорной сигнализацией перекрестков. Тем не менее, примерно 
90% пробок, заторов и аварий приходиться на эти перекрестки.  
 
 
Рис. 4. Сложный перекресток пересечения двух магистралей с дат-
чиками фиксации движения на стоп-линии 
 
Решить транспортную проблему на таком перекрестке возможно 
тремя способами: 
1) реконструкцией перекрестка путем увеличения числа полос дви-
жения; 
2) оптимизацией процесса управления светофорной сигнализацией 
перекрестка (адаптивное управление); 
3) оптимизацией процесса управления светофорной сигнализацией 
смежных перекрестков. 
Из-за плотной городской застройки реконструкция часто невоз-
можна. В данном, частном случае, такая реконструкция была прове-
дена. Существенно увеличена пропускная способность перекрестка 
за счет расширения числа полос движения. Но, как любая инженер-
ная многокритериальная задача, улучшение одного параметра по-
влекло ухудшение другого. Так расширение проезжей части привело 
к увеличению длины пешеходных переходов, а следовательно, и 
времени, необходимому на такой переход. Суммарное минимальное 
время по каждому переходу, необходимое для пешеходов, опреде-
лило длительность светофорного цикла цТ . Цикл возрос, а с его 
изменением рассогласовалась координация по координированной 
магистрали, время цикла в которой значительно ниже цТ . 
Реализация на перекрестке четырехфазного цикла (рис. 5) ис-
ключает возможность конфликта внутри фазы, и, следовательно, 
степень аварийности на перекрестке приближена к нулю. 
Безопасность пешеходов также повысилась, хотя время нахож-
дения пешеходов в опасной зоне возросло и вроде безопасность 
должна снизиться, но за счет устранения более скоростных левопо-
воротников эта безопасность повысилась. Теперь пешеходы входят 
в конфликт только с низкоскоростными АТС, поворачивающими 
направо. 
На рис. 5 для каждой из четырех фаз изображены только актив-
ные пешеходные переходы в фазе. Так, в первой фазе (рис. 5а) 
отсутствует разрешение на движение пешеходов, то и изображение 
пешеходного перехода на рис. 5а) отсутствует. 
 
3. Адаптивное управление сложным перекрестком. Жестокое 
программное регулирование не имеет обратной связи с ТП, что при-
водит к целому ряду недостатков, в результате чего увеличиваются 
потери всех видов, включая и социальные. Практически, каждому 
водителю часто приходилось останавливаться перед КС СФ, в то 
время как на пересекаемой улице не было ни транспорта, ни пеше-
ходов. Часто такие ситуации провоцируют нарушение Правил, что 
приводит к социальным потерям, а нередко – и к аварийным. Адап-
тивное регулирование в некоторой степени уменьшает эти потери. 
Оно заключается в том, что продолжительность СФЦ или отдельных 
его фаз изменяется в определённых пределах в зависимости от 
транспортной нагрузки. Такое регулирование возможно при наличии 
обратной связи, реализуемой с помощью детекторов транспорта, 
дающих информацию о некоторых параметрах ТП. 
Локальное адаптивное управление длительностью цикла и 
длительностями фаз. Локальное адаптивное управление длитель-
ностью цикла и длительностями фаз – наиболее часто использую-
щийся класс методов адаптивного управления, нашедших примене-
ние в зарубежной практике. Отсутствие широкого опыта применения 
у нас таких методов отражает традиционное отставание в использо-
вании автоматизированных методов светофорного регулирования. 
Класс методов довольно широк и включает в себя: 
1) методы разъезда очереди; 
2) методы поиска разрыва и его модификации; 
3) методы расчетного определения длительностей цикла и фаз;  
4) метод прогноза прибытий. 
На рис. 4 перед стоп-линией большими точками изображены 
датчики индуктивного типа по каждой полосе движения. Для адап-
тивного управления в данном варианте используется первый метод 
(разъезд очереди). Активная фаза продолжается до тех пор, пока 
над датчиками через стоп-линию есть движение АТС. Для реализа-
ции метода разъезда очереди используется принцип разрыва транс-
портного потока. Управляющими параметрами метода являются: 
tkmin – минимальное значение длительности основного такта фазы k; 
tkmax – максимальное значение длительности основного такта фазы k; 
tэк – экипажное время. 
В данном варианте перекрестка минимальная длительность основ-
ного такта продиктована необходимостью предоставления пешеходам 
достаточного времени для перехода (если в фазе осуществляется дви-
жение пешеходов). В трех фазах осуществляется движение пешеходов. 
Причем из-за того, что пешеходные переходы длинные, то это время 
tkmin равно 25 сек. Итого, по трем фазам 75 сек., чем и определяется 
большая длительность светофорного цикла цТ  (110 сек). 
Большое tkmin ограничивает пространство адаптации, и только 
за счет первой фазы, в которой отсутствует пешеходный переход, 
возможен некоторый резерв для адаптивного управления. Величина 
этого резерва за счет временных колебаний может быть до 15 сек. 
Следовательно, эта экономия времени может передаваться другим 
фазам, улучшая их работу и давая пешеходам большее время на 
преодоление пешеходного перехода. В связи с тем, что для трех фаз 
tkmax = tkmin и, следовательно, пространство адаптации отсутству-
ет, то датчики (рис. 4) по этим направлениям не нужны и только с 
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Рис. 5. Фазы светофорной сигнализации сложного перекрестка 
 
Алгоритм фиксации момента разъезда очереди (только на входе 
1) работает следующим образом: с началом основного такта на этом 
входе в перекресток фиксируется прохождение автомобилями кон-
тролируемого датчиками сечения, и каждый автомобиль, проходя-
щий через сечение в период отработки основного такта, продлевает 
его минимальную длительность на величину экипажного времени, 
тем самым обеспечивая свой проход через стоп-линию во время 
текущего такта. Основной такт заканчивается, если достигнута его 
максимальная длительность или в контролируемом сечении в тече-
ние экипажного времени не появился ни один автомобиль после 
истечения минимальной длительности, то есть в транспортном пото-
ке появился разрыв. То есть все АТС ожидавшие в очереди перед 
светофором прошли. Экипажное время tэк или длительность разры-
ва здесь достаточна в 2 сек. 
Другой вариант расположения датчиков показан на рис. 6. Дат-
чики расположены за 100 метров от стоп-линии. Автомобиль при 
скорости 60 км/час проезжает это расстояние за 6 сек., что и берется 
за экипажное время tэк =6 сек. Таким образом будут пропущены не 
только АТС, находящиеся в ожидании перед светофором, но и АТС, 
приближающиеся к светофору и попавшие в промежуток tэк. Данный 
вариант расположения датчиков является более предпочтительным 
в сравнении с расположением датчиков в непосредственной близо-
сти от стоп-линии, так как позволяет и АТС, подъезжающим к пере-
крестку во время рассасывания очереди, также проехать перекре-
сток в текущем светофорном такте. 
В общем случае место расположения датчиков относительно 
стоп-линии требует дополнительного исследования и зависит от 
режимов работы предшествующих светофорных объектов. Такие 
исследования возможно провести с использованием компьютерной 
программы имитационного моделирования на транспортных потоках 
с различными законами распределения случайной величины. 
Необходимо отметить, что датчики на полосе правоповоротных 
АТС возможно не ставить (рис. 4, 6), так как эти АТС внутри одного 
светофорного цикла имеют разрешение на движение в двух фазах и 
таким образом их проезд всегда обеспечен. 
 
 
Рис. 6. Сложный перекресток пересечения двух магистралей с дат-
чиками фиксации движения за 100 м от стоп-линии 
 
Из наблюдения за перекрестком установлено, что входы 1 и 3 в 
перекресток имеют более низкую интенсивность движения АТС по 
сравнению со входами 2 и 4 (рис. 6). На входах 2 и 4 в некоторые 
периоды суток наблюдаются очереди из АТС. Сгладить ситуацию, 
частично разгрузить эти входы возможно путем перевода перекрест-
ка в режим адаптивного управления. Как уже было отмечено выше, 
это можно сделать только за счет первой фазы светофорного цикла 
(вход 1), в которой отсутствует пешеходный переход. Стоимость 
такого решения невысокая, так как датчиками движения необходимо 
оборудовать только четыре полосы входа 1 (рис. 6). 
 
Заключение. Реконструкция перекрестка, расширение его про-
езжей части увеличило его пропускную способность. Введение че-
тырехфазного светофорного регулирования существенно повысило 
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факторами, сопутствующими такой реконструкции, стало увеличение 
длин пешеходных переходов и увеличение светофорного цикла. 
Дальнейшим техническим мероприятием на данном сложном пере-
крестке должно стать частичное введение адаптации по входу 1 в 
перекресток. Сэкономленное таким образом время в цикле будет 
передаваться более нагруженным входам 2 и 4, и особенно входу 2, 
имеющему самый длинный пешеходный переход. Этим повысится 
безопасность пешеходов. 
 
Исследования проводятся в рамках международной программы 
ТЕМПУС проекта «Белорусская сеть обеспечения безопасности 
на дорогах» (Номер проекта: 544181-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-
JPCR, номер гранта: 2013-4550/001-001). 
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In a street road network of the city it is necessary to distinguish from a big variety of intersections especially intersections of a high tension of foot and 
transport streams. It, first of all, the intersections formed by crossing of the loaded highways passing around the city and connecting transport communication 
districts of the city. In article the method of the analysis of such intersections is considered and recommendations about improvement of their characteristics are 
made. To smooth a situation, partially to unload the intersection, it is possible by transfer of the intersection to the mode of adaptive management. 
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Мухов С.В., Муравьев Г.Л., Парфомук С.И. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 
Введение. При изучении технологий обработки данных актуально 
максимальное приближение к предметной области с учетом будущей 
специальности обучаемых. То есть, необходимо в качестве рабочего 
материала использовать системы с перспективой использования по-
лученных навыков в будущем. При этом пользователя, как правило, 
интересует качество системы, ее надежность и стоимость. Одним из 
способов изучения систем будущими экономистами с такой точки зре-
ния является реализация классической модели обработки экономиче-
ских данных с использованием различных инструментальных сред с 
целью их изучения и сравнительного анализа. 
 
Модель обработки данных, используемая в системах эко-
номического назначения, и элементы ее реализация. Функцио-
нальная схема обработки данных, согласно модели классического 
бухгалтерского учетного цикла, приведена на рис.1. 
На предлагаемой для реализации в программной системе схеме 
обработки данных можно видеть, что: 
• на основании картотеки первичных документов формируется 
Регистрационный журнал; 
• на основании Регистрационного журнала формируется Книга сче-
тов (в Книге счетов поля уровня отчета и поля для суммирования в 
отличие от Регистрационного журнала выделены отдельно, что 
позволяет использовать классические генераторы отчетов); 
• на основании Книги счетов формируется балансовая отчетность; 
• занесение кода документа и, соответственно, видов аналитики 
по документу в картотеку первичных документов выполняется из 
справочника «Определение первичных документов»; 
• занесение кодов аналитики по документу в картотеку первичных 
документов выполняется с использованием фильтра «вид ана-
литики» из справочника «Коды аналитического учета»; 
• занесение кода хозяйственной операции в картотеке первичных 
документов выполняется с использованием фильтра «код доку-
мента» из справочника «Типовые хозяйственные операции»; 
• занесение кодов вида аналитики, необходимых для конкретного 
документа в картотеке «Определение первичных документов», 
выполняется из справочника «Виды аналитики»; 
• занесение кода вида аналитики в картотеке «Коды аналитиче-
ского учета» при указании объекта аналитического учета выпол-
няется из справочника «Виды аналитики»; 
• занесение кодов вида аналитики, используемых при операциях 
по счету в картотеке «План счетов», выполняется из справочни-
ка «Виды аналитики»; 
• занесение кода документа в картотеке «Типовые хозяйственные 
операции» выполняется из справочника «Определение первич-
ных документов»; 
• занесение кодов «счет по дебету», «счет по кредиту» при опреде-
лении хозяйственной операции в картотеке «Типовые хозяйствен-
ные операции» выполняется из справочника «План счетов». 
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